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Do wszystkich

Ktérzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja kompleksu budynkow szpitala
w Przasnyszu,

W odpowiedzi na zapytania ktore wplynety do Zamawiajgcego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

W dokumentacji przetargowej dotyczacej opraw oswietleniowych pojawiajg sie
rozbieznoSci pomi¢dzy moca opraw opisang w tabeli po stronie lewej, a mocg podana
pomi¢dzy parametrami po stronie prawej np. dla oprawy awaryjnej (pozycja 14)
Zamawiajacy podaje moc ,,~3” za§ w parametrach jest zapis ,,moc Sw” jest to mylace
dlatego zwracam si¢ z prosba o potwierdzenie , ze wlasciwa moc opraw os$wietleniowych
jest podana w kolumnie parametr wymagany.

Qdp. Wtasciwa moc dla tej oprawy to 5w

Pyt. 2

Bardzo prosz¢ o potwierdzenie, ze symbol ,,~” nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizsza
definicjy:

Symbol ,,~” w kolumnie parametr wymagany oznacza wartos$¢ przyblizona tj. parametr
oferowany nie musi réwnaé si¢ wielkoSci i jednocze$nie nie moze znaczaco odbiegaé od
niej. W sytuacji duzych réznic nalezy zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o akceptacje

Odp. W przypadku gdy wykonawca zaproponuje asortyment rownowazny, zobowigzany jest
wykona¢ i zalgczy¢ do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji réwnowaznych
i wykazac¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do opisanych w dokumentacji. Stanowigcej opis
przedmiotu zamowienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamowienia,
ktorych dotyczy.

Pyt. 3

Czy Zamawiajacy w ramach warunkéw udzialu w post¢powaniu w zakresie wiedzy i
doSwiadczenia wymaga robét odpowiadajacych  przedmiotowi zamoéwienia
wykonywanych w czynnym obiekcie stuzby zdrowia? W OPZ — Pakiet 2 Zamawiajgcy
wskazuje, iz szpital pracuje w systemie pracy ciaglej i Wykonawca moze zapewnié
realizacje inwestycji w sposéb bezpieczny i nie kolidujacy z praca szpitala. Biorac pod



uwage fakt, iz beda wykonywane prace elektryczne w budynku gdzie do sieci
elektrycznej jest podlaczona aparatura medyczna stanowi to bardzo duze wyzwanie dla

niedoswiadezonych Wykonawcedw
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4

W Umowie jest zapis ,,Okres odpowiedzialno$ci Wykonawey wobec Zamawiajacego z
tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakoSci liczony jest od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie”. W przypadku pakietu nr 2 pozwolenie na uzytkowanie
bedzie zastapione protokolem odbioru robét? Pytam gdyz w ramach pakietu nr 2 nie
bedzie wydawane pozwolenie na uzytkowanie.

Odp. W przypadku Pakietu 2 okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania koricowego
protokofu odbioru robot.

Pyt. 5

Prosz¢ o potwierdzenie, Ze w Pakiecie 2 okres gwarancji wpisany do formularza
ofertowego ma by¢ tozsamy z okresem gwarancji producenckiej na oferowane oprawy.
Odp. Zamawiajqcy podirzymuje zapisy SIWZ. Gwarancji udziela Wykonawca i tak dobiera
oprawy, ktore zabezpieczajq wymagany okres gwarancyi.

Pyt. 6

W umowie w paragrafie 11 ust. 1 jest do wpisania kierownik budowy, kierownik robét
branzy elektrycznej oraz kierownik robét branzy sanitarnej. Prosz¢ o potwierdzenie, Ze
w przypadku pakietu nr 2 wymagany jest jedynie kierownik robét branzy elektrycznej
(zgodnie z SIWZ pkt 2 c) Pakiet 2

Odp. Zamawiajqgcy potwierdza

Pyt. 7

Czy Zamawiajacy zastrzega mozliwosé wezwania o karty katalogowe w przypadku
badania czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny?

Odp. Karty katalogowe nalezy przedstawié inspektorowi i uzyskaé pozytywnq opinig przed
wbudowaniem..

Pyt. 8

W Umowie w § 24 jest zapis iz zalgcznikiem do Umowy jest kosztorys sporzadzony przez
Wykonawee. Prosze o potwierdzenie iz w zakresie pakietu 2 Wykonawca nie sporzadza
kosztorysu (z uwagi na brak przedmiaru dia tej cz¢Sci zamdwienia)

Odp. Zamawiajgcy wykresla z § 24 pkt d). Podstawq wystawienia faktury bedzie
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz protokol odbioru elementu robot.

Pyt. 9

Prosz¢ o informacje czy w Pakiecie 2 dla oprawy awaryjnej (nr 14) moc SW dotyczy
mocy zasilania Zrodia $wiatla

Odp. Tak potwierdzamy moc SW dotyezy zasilania Zrédia swiatla.

Pyt. 10

Prosz¢ o informacje czy w pakiecie 2 dla oprawy awaryjnej (nr 14) wymagany jest
certyfikat CMBOP?

Odp. Tak, wymagany jest certyfikat CMBOP



Pyt. 11

Zaden z producentéw opraw o$wietlenia awaryjnego nie daje dluzszej gwarancji na
akumulator niz 12 miesi¢cy. Czy Zamawiajacy to zaakceptuje?

Odp. Zamawiajgcy podirzymuje wymog udzielania minimum 5 lat gwarancyi

Pyt. 12

Zamawiajacy przy kazdej oprawie wskazal sposéb montazu (nadtykowy lub
podtynkowy). Prosz¢ o potwierdzenie , Ze oferowane oprawy muszg odpowiadac
sposobie montazu

Odp. Zamawiajgcy potwierdza

Pyt. 13

W audytach nie ma powierzchni uzytkowej budynku., Zatem prosze o informacje czy
nalezy przyjaé¢ powierzchnie obj¢te modernizacja jako powierzehnia ogrzewania
budynku.

Odp. Nalezy przyjg¢ powierzchnie objefe modernizaciqg jako powierzchnia ogrzewania
budynku

Pyt. 14

Dla Pakietu 2 oprawy nr 16 {(panel przylézkowy) prosimy o dopuszczenie produkiéow o
mocy max 130 W, Modul symetryczny ¢ strumieniv do 10 000 Im wraz z modulem
asymetrycznym i roboczym nie jest mozliwy do wyprodukowania w mocy 58W.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zwigkszenie mocy do 130W.

W przypadku pokoi standardowych moc paneli pozostaje bez zmian.

W przypadku pokoi w kiérych wystepuje pojedynczy panel przylézkowy Zamawiajgcy
dopuszcza zwigkszenie mocy panelu do 98W.

Pozostate parametry zgodnie z opisem OPZ pamigtajge, e do obowigzkéw Wykonawcey
nalezy zapewnienie wymaganych parametrow oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
zgodnie z Polskq Normag.

Pyt. 15

Dla Pakietu nr 2 oprawy nr 10 (oczko hal 50w) prosimy o dopuszczenie oprawy o
Srednicy 10 cm.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie opraw o Srednicy 10 cm.

Pyt. 16

Prosimy o potwierdzenie, Ze oprawy ,,nadtynkowe” s3 montowane do stropu za pomocg
Srub, natomiast oprawy ,podtynkowe” s3 montowane w sufitach kasetonowych (tzw.
Armstrong)

Odp. Na obiekcie wystepujg rézne rodzaje sufitéw i dobdr odpowiednich mocowan lezy po
stronie Wykonawcy wedlug wytycznych Inspektora Nadzoru co pozostaje do uzgodnienia na
etapie realizacyi.

Pyt. 17

W celu uniknigcia problemu zanieczyszczenia opraw oéwietleniowych przez owady
prosze o informacje czy Zamawiajacy wymaga dla oprawy nr 5 klase szczelnosci 1P40
Iub wyisza. Warto dodad, ze pozostale oprawy majg wymagalng klase szczelnosci co
najmniej IP40.

Odp. Opis przedmiotu zamdwienia pozostaje bez zmian. Zamawigjgcy dopuszcza dla oprawy
nr 3 kase szczelnosci IP40 lub wyzszg



Pyt. 18

Prosze o informacje czy w zakresie pakietu 2 jest malowanie — jeSli nowa oprawa mie
zasloni §ladu po starej oprawie oswietleniowej? Jesli tak, to czy Zamawiajacy dopuszcza
malowanie jedynie miejscowe czy calych powierzehni.

Odp. Zamawiajgcy oczekuje przywrdcenia powierzchni sufitu po montazu opraw do stanu
plerwotnego..

Pyt. 19

Podczas wizji lokalnej okazalo sig, ze w panelach przylézkowych nie ma jednego z trzech
opisanych moduléw tj. Antyol$nieniowego modulu roboczego przylozkowego =z
regulowanym kierunkiem $wiecenia w zakresie +/- 35%. W konsekwencji czego, nie jest
mozliwe jego zmodernizowanie. Ponadto w pomieszczeniu pozostale dwa moduly maja
swoje osobne wlaczniki: modul symetryczny jest zapalany za pomoca lacznika gléwnego
przy drzwiach, natomiast modul asymetryczny jest uruchamiany z pilota na przewodzie.
Zatem nie ma Zzadnego trzeciego wlgcznika do uruchamiania trzeciego modulu. W
zwigzku z powyzszym preosze o potwierdzenie, Ze trzeci modul tj. roboczy modul
antyol$nieniowy z regulowanym kierunkiem $wiecenia w zakresie +/- 35% nie jest w
zakresie zamowienia.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza

Pyt. 20

Jak nalezy rozumieé zapis dotyczgcy przerébu rocznego " w okresie 5 lat przed
uplywem skladania ofert lub jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie wykazg przynajmniej w dwoch latach przerobem recznym nie mniejszym niz
w przypadku pakietu III zakresem robdot o wartosci 300tys zI brutto. Jak wykazad
spelnienie warunku w przypadku gdy zadanie jest realizowane na przestrzeni 2-ch lat
a w Umowie nie ma podzialu na lata i referencje dotycza wykonania calego zadania.
Odp. Przyjg¢ nalezy zadanie realizowane na przelomie lat do jakiegos jedengo roku.

Pamieta¢ nalezy jednak ze sumaryczna wartosé wykonanych przerobow ma stanowic¢ krotnosé
Jakw SIWZ 4. dla Pakietu Il 700.000,00 z} a nie 300.000,00 jak jest w zapytaniu.

Pyt. 21

Zamawiajgcy nie sporzgdzil przedmiaréw robét a jedynie wykaz stolarki . W umowie w
paragrafie 24 dotyczgcy zalgcznikéw  jest zapis w pkt d ) Kosztorys ofertowy
sporzadzony przez wykonawce na podstawie przedmiaru robot.

Odp. Zamawiajgcy wykresiit pkt d) z § 24.

Pyt. 22

W SIWZ Zamawiajacy w dziale IV wpisal terminy realizacji robét-Rozpoczecie
budowy w ciagu 10 dni od daty podpisania Umowy . Jak nalezy rozumieé¢ ten zapis
poniewaz rozpoczecie budowy wigze sie z rozpoczeciem montazu wyprodukowanej
stolarki na budowie co wigze si¢ z calym procesem przygotowawczym , a w 10 dni jest
to absolutnie niemozliwe

Odp. Proces przygotowawczy traktujemy jako rozpoczecie budowy. Przed rozpoczeciem
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram wykonywania
prac.



Pyt. 23

Przesuniecie terminu skiadania ofert o conajmniej 7 dni w celu réwnego traktowania
wszystkich oferentéw i umozliwienia terminowego zlozenia ofert przez podmioty
zamiejscowe po otrzymaniu wyjasnien .

Odp. Zamawiajgcy przedtuzyl termin skladania ofert do 03.10.2019 r do godz. 10:00

Pyt. 24

W specyfikacji jednej z opraw czytamy ,,Wymagane poziomy $wiecenia 100% 20% 2%
strumienia $wietlnego”. W zwigzku z tym czy instalacja elektryczna oswietleniowa
przygotowana jest do instalacji opraw posiadajacych mozliwos¢ sterowania poziomem
strumienia Swietlnego ?

Odp. Obecna instalacja elektryczna jest trzyzylowa, miejscami wystepuje jeszcze instalacja
dwuzytowa.

Pyt. 25

Czy instalacja elektryczna o§wietleniowa przygotowana jest pod montaz nowych opraw
z czujnikiem ruchu ?

Odp. Obecna instalacja elektryczna jest trzyzylowa, miejscami wystgpuje jeszcze instalacja
dwuzylowa.

Pyt. 26

W parametrach wymaganych opraw jest zapis "Gwarancja minimum 3 lat". Czy chodzi
o to, ze tyle lat gwarancji musi by¢ udzielone przez producenta ?

Odp. Gwarancji udziela Wykonawea i tak dobiera oprawy, kidre zabezpieczajq wymagany
okres gwarancji.

Pyt. 27

Czy mozna zastosowaé oprawy o mniejszej mocy i taki samym strumieniu $wietlnym co
bedzie z korzyscia dla Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pyt. 28

W OPZ Pakiet II podana jest laczna moc dla wszystkich opraw o$wietleniowych. Czy
nalezy to rozumieé¢ w taki sposoéb, ze jest to moc maksymalna ktérej nie mozna
przekraczaé?

Odp. Podana wartosé jest orientacyjna. Moze byé w niewielkim procencie przekvoczona po
wezesniefszym uzgodnieniu z Wykonawceq.

Pyt. 29

Prosze o potwierdzenie, iz tolerancja na wymiary wynosi 1% tak jak dla pozostalych
parametrow z "~",

Odp. Tak w przypadku wigkszych rozbieznodci nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego

Pyt. 30
Pakiet I1- prosze o wyjasnienie czy w Opz oprawa nadtynkowa to inaczej natynkowa?
Odp. Tak

Pyt. 31



W Opz i zalaczniku do oferty w pakiecie nr II s3 niezgodnoSci w przyblizonych mocach ,
pozycja nr 3 przyblizona moc ~ 42 natomiast w opisie parametr wymagany ~ 18 W, ktéry
parametr mocy obowigzuje?

Odp. Prawidfowy opis pozycji 3 jest ponizej:

Oprawa prostokgina wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor bialy, dyfuzor
mikropryzmatyczny

Strumien swietlny min 5300 Im, moc max 42W

CRI>89 Th=4000K LED SDCM3 IP 40

Gwarancja min 5 lat

Trwatos¢é minimum 80 000H (L80/B20

Oprawa posiada atest PZH

Pyt. 32

W Opz i zalaczniku do oferty w pakiecie nr II sa niezgodnosci w przyblizonych mocach ,
pozycja nr 13 przyblizona moc ~ 40 natomiast w opisie parametr wymagany ~ 22 W,
ktory parametr mocy obowiazuje?

Odp. Prawidtowa moc oprawy to max 22W

Pyt. 33

W Opz i zalaczniku do oferty w pakiecie nr II sa niezgodnos$ci w przyblizonych mocach ,
pozycja nr 14 przyblizona moc ~ 3 natomiast w opisie parametr wymagany ~ 5 W, ktéry
parametr mocy obowigzuje?

Odp. Prawidlowa moc oprawy to SW

Pyt. 34

W zwiazku z duzym zakresem asortymentu do wyceny prosimy o przedluzenie terminu
skladania ofert.

Odp. Zamawiajgcy przediuzyl termin skladania ofert do 03.10.2019 r do godz. 10.:00
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