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Do wszystkich
Ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja kompleksu budynkéw szpitala
w Przasnyszu,

W odpowiedzi na zapytania ktore wptynety do Zamawiajacego udzielamy odpowiedzi:

[1)

Pyt. 1

Czy Zamawiajacy dopusci oprawy oSwietleniowe wykonane z aluminium malowanego
proszkowo na kolor bialy? Oprawy wykonane z aluminium lepiej odprowadzaja cieplo
co wydluza zywotnos¢ oprawy. Ponadto aluminium jest o wiele lepszym materialem niz
stal. Czy Zamawiajacy dopuszcza powyisze?

Odp. Zamawiajqcy pozostawia wymagania dotyczgce obudowy opraw os$wietleniowych bez
zmian — zgodnie z OPZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiajacy dopusci oprawy o$wietleniowe, ktére spelniajg wszystkie wymogi
techniczne opraw o§wietleniowych tj. moc, strumien §wietlny itd. lecz nieznacznie roéznia
si¢ wymiary? Czy zmawiajacy dopusci tolerancje +/- 10 cm dla opraw nr 5,6,7,8, oraz
dla pozostalych +/- Sem ? Po przeprowadzonej wizji lokalnej nie ma problemu na
zalozenie opraw oSwietleniowych, ktére mieszczg si¢ w tolerancji. Wymiar opraw
o$wietleniowych jest parametrem, ktory nie ma wplywu na jako$¢ §wiecenia.

Odp. Zamawiajgcy dopusci.

Pyt. 3

Panel przylézkowy, pozycja 16 Opz co oznacza zapis ze kazda modernizowana lampa
ma posiada¢ opcje o§wietlenia nocnego, jak ma to by¢ rozwigzane?

Odp. Zgodnie z OPZ, tj. antyol$nieniowy modul roboczy przylézkowy z opcig oswietlenia
nocnego dozorowego z regulowanym kierunkiem $wiecenia w zakresie 35% o parametrach
CRI90, 3000K, Strumien oprawy 800 Lm, UGR 10, skuteczno$é oprawy minimum 80 Lm/W.

Z powazaniem




